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 תשובות הבהרה סעיף עמוד פרק

תנאים  -1פרק 
 כללים

מכילים מבערים  שהדוודים צויןעפ"י מפרט המכרז  2.1.2 4
דואלים. בסיור הספקים עודכן כי המבערים אינם דואלים 

 ולמעשה סולר בלבד. אנא הבהירו

ראה נספח 
א', מפרט 
טכני. כל 

המבערים 
יוחלפו 

למבערים 
דואליים 
 סולר/גז.

תנאים  -1פרק 
 כללים

לא ברור ממסמכי המכרז לכמה דוודים יש לבצע הסבה .  2.1.3 4
 נבקש הבהרתכם

ראה נספח 
א', מפרט 

 טכני.
 3-ל

 דודים.
תנאים  -1פרק 

 כללים
דוודי הקיטור הקיימים הנם מאוד ישנים וייתכן שלא  2 4

ניתן לבצע להם הסבה. נבקש חוות דעת מומחה אשר 
אלו. במידה ויגרם נזק  יאשר כי ניתן להסב דוודים

לדוודים כתוצאה מפעילות ההסבה חברת הגז אינה 
 אחראית לנזק שיגרם.

ראה נספח 
א', מפרט 

 טכני.
בין היתר 
באחיות 

הספק 
החלפת 

פלטת 
חיבור 

ותיקון 
אבני 

שמות 
ותקינות 

הגנות 
    הדוד.

בודק מוסמך נבקש לקבל את דו"ח הבדיקה האחרון של 
 הקיטור להם נדרש לבצע הסבה דוודיל

תקינות 
הדוודים 

באחריות 
    ביה"ח.

נבקש לדעת מי החברה שנותנת שירות כיום לדוודי 
 וגם למבעריםהקיטור וההסקה 

ינתן 
לספק 
 הזוכה.

תנאים  -1פרק 
 כללים

ההסקה: נבקש להתאים את אחריות  אחריות על דוודי 2.12 5
הספק על פי כללי העבודה המקובלים בהם הספק אחראי 

על ידו והחלקים המסופקים על ידו  המבוצעתלהתקנה 
הקיים שאינו קשור למערכת  יההיקפולא על הציוד 

 הגפ"מ . ובפרט למערכת הסולר

המצ"ב 
המכני 

בלבד של 
הדודים 

באחריות 
 ביה"ח.

תנאים  -1פרק 
 כללים

מסיור הספקים נמצאו ברחבי בית החולים צוברי גז  כללי כללי
ומאיידים : נבקש להבין בבעלות מי הצוברים והמאייד. 
במידה ובבעלות הספק הנוכחי, נבקש להבהיר כיצד בית 

 החולים מבטל את הייתרון של הספק הנוכחי 

כל 
הצוברים 

ומאיידים 
יוחלפו על 

ידי ספק 
הנכנס, 

מבערים 
בבעלות 
 ביה"ח.
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תנאים  -1פרק 
 כללים

תעודות נבקש לקבל את שנת ההטמנה של כל צובר, ו 2.14 5
 בדיקות הגנה קתודית. 

לא 
רלוונטי, 

כול 
הצוברים 

יוחלפו 
 לחדשים.

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש להבהיר מה הוא הצורך ב"שליפת צוברים  2.14 5
והחלפתם לפי הצורך" ולהגביל להחלפה עפ"י גיל הצובר 

בהתאם לדרישות התקן . כל שינוי אחר יבוצע  בלבד
 בתשלום .

לא 
רלוונטי, 

כול 
הצוברים 

יוחלפו 
 לחדשים.

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש להבהיר האם קיים היתר בנייה לצוברים  כללי כללי
. אם כן , נא להמציא עותק . אם לא  המותקנים באתרכם

 , באחריות מי .

כל 
ההיתרים 

של 
הצוברים 

יעברו 
מספק 
קיים 

לספק 
 החדש.

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש פירוט מדוייק של ההיתרים אותם מבקש המזמין  2.7 4
באחריות ספק הגז לדאוג לקבלת עפ"י כל דין מהספק. 

היתר משרד הכלכלה, אישור מעבדה מוסמכת ואישור 
 158תקינות מערכות הגז עפ"י ת"י 

באחריות 
הספק כל 

האישורים 
הנדרשים 

ע"פ 
 החוק.

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש לתקן במקום המילה "תוך..." להחליף ב  "הספק  2.13 4
יחל טיפול בתקלה בתוך.... ויפעל כמיטב יכולתו להשיב 

 את אספקת הגז הסירה באתר"

לא 
 מקובל.

תנאים  -1פרק 
 כללים

האם הכוונה לאחריות על המערכות הקיימות כיום כולל  2.12 5
שירות כיום וכיצד מתוחזקות כיום. מבערי הגז. מי נותן 

נבקש להבהיר כי במקרה של בלאי גמור של מערכות 
 ההחלפה תהיה בתשלום המזמין.

הכוונה 
לכל 

המערכות 
גפ"מ של 

ביה"ח 
ומבערים 
של מרכז 

 אנרגיה.
 

 

 

 

 

  הבהרה סעיף עמוד פרק

תנאים  -1פרק 
 כללים

לו"ז הביצוע מותנה בקבלת כל ההיתרים הנדרשים  3.4 7
לתשומת ליבכם לו"ז קבלת טרם התחלת עבודה. 
נבקש לתקן סעיף  חודשים. 12היתר בניה הינו מעל 

יום  90זה בהתאם , לא ניתן לבצע את העבודות בתוך 
אלא אם תתאפשר תחילת עבודה במקביל לטיפול 

 בבקשה להיתר .

לא מקובל, 
נדרש לפעול 

בהתאם 
תקנות התכנון 
והבניה )היתר 

לעבודה 
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מצומצמת(, 
 *2003-תשס"ג

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש לעדכן את מועד הגשת הצעות ללו"ז של לפחות  12.4 12
 שבועיים ממועד קבלת מענה להבהרות ממוסדכם. 

 מקובל.

תנאים  -1פרק 
 כללים

 לא מקובל. ספק הגז לא מבטח כנגד כל הסיכונים 2.19 5

תנאים  -1פרק 
 כללים

בכל מקרה של נזק לא ניתן להחליף את כל מערכות  2.19 5
 שעות, דרישה שאינה סבירה  24הגז בתוך 

 48עודכן ל
 שעות.

תנאים  -1פרק 
 כללים

 לא מקובל לדין"נבקש להוסיף בסעיף זה "בכפוף  2.23 6

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש להבהיר כי יועברו אישורי ביטוח בלבד ככל  2.30 6
 שיידרשו

 נרשם

תנאים  -1פרק 
 כללים

נבקש להבהיר למה מתייחס היקף ההתקשרות .  2.6 4
 צריכת גפ"מ או היקף ביצוע עבודות. 

, 3ראה סעיף 
 5התקשרות ל

שנים או 
 650צריכה של 

 טון ,  האוחר
 ביניהם

תנאים  -1פרק 
 כללים

דרישתכם למהנדס חשמל אינה ברורה ומיותרת,  5.7.2 8
 נבקש לבטל דרישה זו 

 לא מקובל.

מובן כי כמות הגז השנתית נכון להיום במתקני  טבלה א 49 נספח ו
טון , האם מופעלות  45 -הגפ"מ מסתכמים בכ

או האם מתוכננות כאלה משאבות חום באתרים אלו 
 הקרוב .בעתיד 

צריכה של כל 
המערכות 

גפ"מ קיימות 
ומרכז אנרגיה 

-מוערכת בכ
טון לשנה.  130

 ראה נספח ו'
נבקש לקבל תכנית פיתוח שטח לצורך בחינת מיקום  כללי 15 נספח ב

 הצוברים לתמחור ההצעה
ראה מפה 
 –בנספח א' 

מפרט הטכני, 
בכל מקרה 

באחריות 
הספק לבדוק 
האם קיימות 

תשתיות 
נוספות 

במיקום 
הטמנה המוצע 

או להציע 
 מיקום חילופי.

בעקבות קרבה לים, מיקום הטמנת הצובר האפשרי  7 16 נספח ב
קרוב למי תהום. עפ"י המלצת מהנדסי החברה נדרש 

ההסקה בהטמנה חצי  להתקין את הצובר עבור דוודי
 עילית. נבקשכם לתקן את מפרט נספח ב' בהתאם

ראה מפרט 
טכני, קיימת 

דרישה 
להגבהת 

הצובר והקמת 
 שפה מסביבו.

 15 נספח ב
 

לא נמצא במסמכי  -נבקש לקבל את ה"נספח הטכני" 
 המכרז

 צורף.

בלבד או  ופטאוויסה יהאם הדרישה הינה למעבר 6 16 נספח ב
 שניתן להציע מבערים שווי ערך

ראה טבלה 
מעודכנת, ראה 

 –נספח א' 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_185.htm#_ftn1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_185.htm#_ftn1
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מפרט טכני 
להגדרות שווה 

 ערך.
מבערים 

מתוצרת 

ECOFLAM ,

RIELLO ,

ELCO ,FBR 

מאושרים 

כשווה ערך 

בכפוף לתנאים 

של המפרט 

 הטכני.

 
סוכם בסיור הספקים כי אין תשתיות חשמל ו/או  ב-א7 16 נספח ב

ב 7-א7באזור הטמנת הצובר ולכן סעיפים בורות ביוב 
 מיותרים. נא להסירם, גם כך אינם ניתנים לתמחור

לא מקובל, יש 
לתמחר 

כתוספת 
למרכיב השקע 

 כפי שנדרש
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מבוקש למחוק את הדרישה להמציא העתק מהפוליסות ולהסתפק  2.3 תנאים כלליים -1פרק 
 בהמצאת אישור ביטוח חתום כמקובל. 

 לא מקובל.

הסכם  -נספח ה'
 ההתקשרות 

הספק מתחייב להציג למרכז הרפואי  -מבוקש לתקן בשורה השניה 18
 המצורף להסכם זה. אישור קיום הביטוחיםלבריאות הנפש מזור את 

נשאר ללא 
 שינוי

18.1.1 .
 )ג(

מבוקש לשנות –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר 
את המילים "על פי ערכם" במילים: "בבעלותו אחריותו או החזקתו 

₪  50,000לעבודה אחת , ₪  200,000של הספק, בגבול אחריות של 
 מירבי לפריט אחד.

נשאר ללא 
 שינוי

לא יכללו מנופים, דחפורים,  כמו כן, מבוקש להבהיר שלצרכי סעיף זה
 מכונות קידוח ומחפרים.

נשאר ללא 
 שינוי

לכל ₪  100,000-מבוקש להקטין את גבול האחריות לפינוי הריסות ל
 מקרה ביטוח. 

נשאר ללא 
 שינוי

מבוקש להסיר את הדרישה לביטוח מבני עזר זמניים. אין מדובר 
 בעבודה ארוכת טווח. 

נשאר ללא 
 שינוי

מבוקש להקטין את הדרישה לגבול  -רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים
 ₪.  600,000אחריות של עד 

נשאר ללא 
 שינוי

מבוקש לקבוע שגבול האחריות  -ויועצים  שכ"ט מהנדסים, אדריכלים 
   משווי הנזק לכל מקרה ביטוח. 10%יעמוד על 

נשאר ללא 
 שינוי

נשאר ללא  הביטוח יועברו לספק לשם קימום הנזקמבוקש להבהיר שתגמולי  )ד( 18.1.1
 שינוי

)ב( לפיו  18.1.4מבוקש למחוק סעיף זה ולהסתפק באמור בסעיף  )ה(18.1.4
המרכז הרפואי לא יכלל כמבוטח נוסף בביטוח אחריות מקצועית אלא 
הפוליסה תורחב לשפותו על אחריות שתוטל עליו עקב מעשה או מחדל 

 של הספק. 

נשאר ללא 
 נוישי

מבוקש להוסיף בסוף   -ביטוח חבות מעבידים )בתקופת התחזוקה( )ד( 18.1.6
הסעיף את המשפט הבא: "היה ותוטל אחריות על המרכז הרפואי 

 עקב מעשה או מחדל של הספק".

נשאר ללא 
 שינוי

מבוקש להבהיר כי נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי נוסח ביט או  )ו( 18.1.8
 מנוסח מקביל. 

ללא  נשאר
 שינוי

מבוקש לאפשר כי העתקי הפוליסות יוצגו רק במצב בו בכוונת המזמין  18.1.9
לתבוע את הפוליסה, וכי אישור ביטוח המאשר עריכת כלל הביטוחים 

 להם התחייב הספק . 

נשאר ללא 
 שינוי

 
אישור הביטוח שצורף הינו במתכונת הישנה ואינו עומד בהוראות    2נספח ה'

מבוקש להעביר נוסח אישור -על שוק ההון ביטוח וחסכון הממונה 
 ביטוח תקני

נשאר ללא 
 שינוי

 3במכרז מדובר על שני דוודים / מבערים בלבד. בסיור דובר על  2 רקע ומהות
חדרי מכונות  3מבערים בחדר המכונות הרביעי )שפועל על סולר( ועוד 
 הפועלים על גפ"מ. מבקשים הבהרות מה כלול במכרז.

ה נספח רא
מפרט  –א' 

טכני, בכל 
הדוודים  3

יוחלפו 
 מבערים.

במכרז כתוב שישנם שני דודים שיש להם מבערים דו דלקיים. בשטח  2.1.3  
 ראינו מבערי סולר בלבד.

ראה נספח 
מפרט  –א' 

טכני, בכל 
הדוודים  3

יוחלפו 
 מבערים.

מיקום מבקשים לקבל תוכניות פיתוח, תשתיות ותוכנית מדידה של ה   כללי
 המיועד לצובר.

ראה מפה 
בנספח א' 

מפרט  –
טכני, מפות 

יעברו 
לספק 
 הזוכה

 כן האם ניתן להציע מקום חלופי לצובר הגז?    
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 2נספח ב  חדר מאיידים
 1סעיף 

יש דרישה לתמחור בניית חדר מאיידים. נבקש אפיון של החדר : 
 צורה, חומרי מבנה גודל וכו'

מבנה קל 
 מקובל

 2נספח ב  למאיידיםחדר הסקה  
 2סעיף 

יש דרישה לתמחור בניית חדר הסקה למאיידים. נבקש אפיון של 
 החדר : צורה, חומרי מבנה גודל וכו'

דרישה 
בוטלה, יש 

לספק 
מאייד 

חשמלי 
בהספק של 

ק"ג  150
 לשעה.

העתקת קווי מתח גבוה 
 וטרנספורמטורים

 2נספח ב 
 א7סעיף 

גבוה. מבקשים הבהרה לגבי זה יש דרישה לתמחור העתקת קווי מתח 
לא ברור איך ניתן לתמחר עבודה שלא קשורה לחברת הגז אלא 

 לחברת חשמל מול בית החולים.

מתבקש 
לתמחר 

כתוספת 
רכיב 

השקע 
במידה 

ויהיה צורך 
 בכך.

העתקת קווי ביוב 
 ומפריד שומן

 2נספח ב 
 ב7סעיף 

.מבקשים יש דרישה לתמחור העתקת תשתיות ביוב ומפריד שומן 
הבהרה לגבי סעיף זה. אין לנו נתונים, מידות ועומקים של התשתיות 
בבית החולים. לא ניתן לתמחר סעיף זה ללא קבלת נתונים מדויקים 

 ותוכניות.

מתבקש 
לתמחר 

כתוספת 
רכיב 

השקע 
במידה 

ויהיה צורך 
 בכך.

 2נספח ב  מבערים
 6סעיף 

מבערים  שים הבהרה.מבק 7מבערים. בסיור דובר על  3מדובר על הסבת 
גפ"מ 

קיימים לא 
 יוחלפו.

 2נספח ב  מבערים
 6סעיף 

בנספח מדובר על מבערי ווייסהופט דו דלקיים. האם ניתן להציע 
 דגמים אחרים של מבערים ?

ראה טבלה 
מעודכנת, 

ראה נספח 
מפרט  –א' 

טכני 
להגדרות 

 שווה ערך.
מבערים 
מתוצרת 

ECOFLA
M ,

RIELLO ,
ELCO ,

FBR 
מאושרים 

שווה ערך כ
בכפוף 

לתנאים 
של המפרט 

 הטכני.
לצורך התמחור יהיה צורך להגיע עם קבלנים שונים לאתר האם    כללי

 יתאפשר ומול מי לתאם?
יתאפשר 

מועד נוסף 
לסיור 

הצוברים 
וקבלנים 



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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בתאום עם 
גורמי 

 ביה"ח.
חודשים מיום קבלת  3יש דרישה להסבת חדר המכונות לגפ"מ תוך  3.1סעיף  לוחות זמנים והיתרים

אישור הביצוע. פרק זמן בלתי אפשרי במיוחד אם צריך להוציא גם 
 היתר בניה.

נדרש לבצע 
את 

העבודות 
במסגרת 

תקנות 
התכנון 
והבניה 
)היתר 

לעבודה 
מצומצמת(

-, תשס"ג
על  2003

מנת לעמוד 
 בלו"ז

לצובר הגז גם  האם על סמך ניסיונכם יהיה ניתן להוציא היתר בניה   לוחות זמנים והיתרים
 עקב הקרבה לים ובכלל.

נדרש לבצע 
את 

העבודות 
במסגרת 

תקנות 
התכנון 
והבניה 
)היתר 

לעבודה 
מצומצמת(

-, תשס"ג
על  2003

מנת לעמוד 
 בלו"ז

יש דרישה למהנדס מכונות עם התמחות באנרגיה המועסק אצל הספק  5.7סעיף  דרישות כוח אדם
דרש כאשר מדובר על שנים לפחות. מדוע זה נ 10בעל ניסיון של 

 וכל מתכנן גפ"מ רשאים  לתכנן. 2מתקנים שכל מתקין גפ"מ רמה 

דרישה 
נשארת 

 ללא שינוי
שנים וששימש  5יש דרישה למהנדס חשמל בעל ניסיון מוכח של  5.7סעיף  דרישות כוח אדם

 מדוע זה נדרש?₪ .  1,000,000כמהנדס ראשי בפרויקט בהיקף של 
דרישה 
נשארת 

 ללא שינוי
האם צריכות הסולר המצוינות בטבלה ב' הן צריכות הסולר של תנורי  נספח ו' צריכות סולר

 ההסקה אותם אנו צריכים להסב בלבד?
 כן

  



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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 תנאים כלליים

עמ'  2.2.1
4 

בסיום ההתקנה יקבל הלקוח אישור 
הטמנה לצוברים, אישור תקינות מערכת 

. המזמין יעביר מפת מדידה 158עפ"י תקן 
מעודכנת חתומה ע"י מודד שנה אחורה 

עליה יסמן המציע את  DWGן  PDFבקובץ 
מיקום הצוברים ויחתום על הקובץ. נא 

למחוק את המילים "כל הרישיונות 
 הנדרשים".

אש, פקע"ר הינם באחריות  רשויות, כיבוי
 המזמין. 

 

 לא מקובל.

 תנאים כלליים
מה הכוונה בביצוע שינויים בהיקף  4עמ'  2.6

ההתקשרות? האם הפחתת הכמות היא 
 בגין התייעלות?

הכוונה שצריכות הגז יכולות 
 להשתנות.

 תנאים כלליים

נא הבהרה כי הסעיף מתייחס רק עבור  5עמ'  2.15
אחר שיותקנו ע"י המבערים וציוד גז 

 המציע.
 

הכוונה לכל הציוד של מערכות גז 
ומבערים ולא רק לציוד שהותקן 

 ע"י הספק.

נא למחוק את המילים "לשביעות רצונו  5עמ'  2.20 תנאים כלליים
 המלא של המזמין" 

 לא מקובל

 תנאים כלליים

נא למחוק שורה שנייה את המילים:  6עמ'  2.22
"הספק אחראי בלעדית לבדיקת המלאי 

בכל עת". המזמין צריך איש מטעמו שאחת 
 ליומיים יבדוק את רמת הגז בצוברים. 

 
 

ללא שינוי. באחריות הספק 
להתקין על כל הצוברים מערכת 

קריאת מלאי גז מרחוק ולנהל 
את המלאי בצורה עצמאית. נציגי 

ל שביכולתם בהי"ח יעזרו ככ
לספק במקרה של 

תקלה/שיבושים במערכת קריאת  
 מלאי

 תנאים כלליים

עמ'  2.24.1
6 

כיצד ניתן לתכנן החזר השקעה באם אין 
 התחייבות לכמות צריכה? 

קיים מחוזה מנגנון פיצוי של 
לא יצרוך  הספק במקרה שבהי"ח

טון. שימו לב  650את הכמות של 
שבוצע תיקון בכמות המקסימלי 

 טון. 650-ל 706-של ההסכם מ

 תנאים כלליים

לא מקובל. למחוק את הסעיף. במקרה של  6עמ'  2.26
השבת ציוד, האם המזמין ישלם פיצוי בגין 

טון בתקופת  706אי צריכה במידה ולא צרך 
 ההסכם? 

 
 

 2.24ראה סעיף נשאר ללא שינוי. 
 של המכרז המעודכן.

 תנאים כלליים

לא מקובל. למחוק את הסעיף. במקרה של  6עמ'  2.26
השבת ציוד, האם המזמין ישלם פיצוי בגין 

טון בתקופת  706אי צריכה במידה ולא צרך 
 ההסכם? 

 2.24נשאר ללא שינוי. ראה סעיף 
 של המכרז המעודכן.

אכן קיים מנגנון פיצוי במקרה 
 יום מוקדם של החוזה.של ס

 תנאים כלליים

שורה ראשונה אחרי המילים "יעבור  6עמ'  2.30
לשימוש בגז טבעי" נא להוסיף "והחברה 

 תהיה ספקית הגז הטבעי". 
כלומר, החברה תספק גם גז טבעי וגם גפ"מ 

 לגיבוי. 
 
 

 סעיף בוטל.

 תנאים כלליים

 3שורה ראשונה מבקשים להאריך מ 7עמ'  3.1
חודשים ממועד קבלת צו  6 חודשים ל

העבודה ובלבד שהעיכוב הינו באחריות 
 החברה / המציע.

 

 חודשים. 4-עודכן ל



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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 תנאים כלליים

שורה ראשונה, נא לעדכן תחילת עבודה לא  7עמ'  3.4
 ביצוע רכש.  –יום  60יום ל  20יאוחר מ 

ולרשום במקום  90שורה שנייה למחוק 
180. 

מחתימת שני שורה שנייה בסוף לרשום 
 הצדדים על ההסכם.

 
 

 סעיף עודכן:
הספק מתחייב להתחיל את  3.4

ביצוע עבודת ההתקנה לא יאוחר 
, מהעברת ההזמנהיום  30מ 

 ולסיימן
יום מהחתימה  120לא יאוחר מ 

על ההסכם,. הספק מתחייב לבצע 
את כלל העבודות בהתאם 

 למפרטים
-הבאים: המפרט הכללי הבין

עבודות משרדי, המפרט הכללי ל
חשמל, הנחיות ותקנות משטרת 

 - ישראל
חוק רישוי עסקים כל המפרטים 

יהיו במהדורות המעודכנות 
ובתאום עם המפקח מטעם 

 המזמין. במהלך
ביצוע העבודות יציית הספק וכל 

הבא מטעמו להוראות מנהל אתר 
המזמין וקב"ט המזמין, לרבות 

 לכל
הוראות הבטיחות (האתר הינו 

 .בית חולים), הביטחון וכיוב

 תנאים כלליים

טון גפ"מ בגין  141רשום צריכה שנתית  
טון  706מבערים חדשים וצריכה כוללת של 

לתקופת ההסכם. מדוע? איזו צריכת גז 
 נוספת יש במרכז הרפואי?

 
 

טון. ראה נספח  650ו 130-עודכן ל
 ו'.

 תנאים כלליים

חסר מרכיב "ניפוק" שיהיה כלול בסעיפים  9עמ'  7.2
 7.2.2או  7.2.1

 
  

 אין שינוי,
יכלול את כל העלויות  Aרכיב 

 .7.2.2 7.2.1הנוספות לסעיפים 

עמ'  17.1 תנאים כלליים
13 

 יום. 21יום ל  14מבקשים לשנות מ 
 

 לא מקובל

עמ'  17.2 תנאים כלליים
13 

 יום. 21יום ל  14מבקשים לשנות מ 
 

 מקובללא 

עמ'  17.3 תנאים כלליים
13 

 יום. 21יום ל  14מבקשים לשנות מ 
 

 לא מקובל

ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

 6סעיף 
 בטבלה 

 16עמ' 

מבערי גז מודולטוריים תוצרת ווייסהופט  
או כל מבער אחר שווה ערך קלורי כולל 

 .Ecoflamמבערים תוצרת חברת 
 

, ECOFLAMהתקנת מבערים מתוצרת 
ELCO ,UNIGAS ,RIELLO ,FBR 

 .מאושרים כשווה ערך

ראה טבלה מעודכנת, ראה נספח 
מפרט טכני להגדרות שווה  –א' 

 ערך.
, ECOFLAMמבערים מתוצרת 

RIELLO ,ELCO ,FBR 

מאושרים כשווה ערך בכפוף 

 לתנאים של המפרט הטכני.

 

ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

 6סעיף 
 בטבלה 

 16עמ' 

 מדוע יש דרישה לשלושה מבערים? 
 2.1.4עפ"י הרשום בתנאים כלליים סעיף 

 יש צורך בשני מבערים. 4עמ' 
 

 מבערים. 3-עודכן ל 2.1.4סעיף 



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

סעיף )ב( 
 16עמ' 

עבודות הזזת תשתית חשמל אינן באחריות 
ספק גז והוא איננו מוסמך לביצוע עבודות 

לציין כי עבודות אלו יבוצעו כאלו. נא 
באחריות המזמין אל מול הרשויות 

 הרלוונטיות.
 

נדרש לתמחר, במידה ולא יהיה 
צורך בביצוע של העבודות בהזזת 

ביות ו/או קוי חשמל דבר יקוזז 
 מרכיב של החזר ההשקע.

ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

סעיף )ג( 
 16עמ' 

מפריד עבודות הזזת תשתית ביוב לרבות 
שומנים אינן באחריות ספק גז והוא איננו 
מוסמך לביצוע עבודות כאלו. נא לציין כי 
עבודות אלו יבוצעו באחריות המזמין אל 

 מול הרשויות הרלוונטיות.
 

נדרש לתמחר, במידה ולא יהיה 
צורך בביצוע של העבודות בהזזת 

ביות ו/או קוי חשמל דבר יקוזז 
 מרכיב של החזר ההשקע.

הסכם  –' נספח ה
 התקשרות

 5.2סעיף 
 42עמ' 

.  נא 5.1הסעיף אינו מקובל ונוגד את סעיף 
שנים  3לשנות: "תקופת ההתקשרות היא 

 המאוחר מבניהם. –טון  706או 
 

 לבדוק מול סקר –טעויות במפרט 

 סעיף עודכן:
תקופת ההתקשרות  5.1

תחל  –הראשונה 

במועד תחילת 

 3אספקת הגז או 

חודשים ממועד 

קבלת צו התחלת 

העבודה מהמזמין 

להתקנת 

התשתיות, 

המוקדם מביניהם 

 5ותסתיים בחלוף 

שנים או לאחר 

טון  650אספקה של 

גפ"מ, המאוחר 

מביניהם )להלן 

"תקופת 

ההתקשרות 

 הראשונה"(. 

תקופת ההתקשרות  5.2

המזמין  -הנוספת 

רשאי להאריך את 

ת ההתקשרות תקופ

חודשים  24-ל

 .נוספים

 

הסכם  –נספח ה' 
 התקשרות

 6סעיף 
 42עמ' 

הסעיף אינו מקובל. כל עוד לא הושלמה 
טון / שולמה עלות ההשקעה של  706צריכת 

המציע, המציע יהיה ספק הגז הבלעדי 
 למזמין. נא לעדכן את הסעיף.

 

 מקובל, סעיף עודכן.



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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הסכם  –נספח ה' 
 התקשרות

 9.2סעיף 
 42עמ' 

אחריות על מלאי הגז במרכז הרפואי היא 
של המזמין. המציע צריך להגיע לספק גז 

 שעות מרגע הזמנה. 48תוך 

לא מקובל. באחריות הספק לנהל 
 את המלאי של הגז.

הסכם  –נספח ה' 
 התקשרות

 10.3סעיף 
 42עמ' 

להוסיף לעלויות בלו ומסים גם מרכיב 
 גם מרכיב זה הינו ממשלתי. –"ניפוק" 

 

 לא מקובל

הסכם  –נספח ה' 
 התקשרות

סעיף 
12.3.1  

 45עמ' 

הסעיף לא מקובל. נא למחוק. המרווח הוא 
 לחודש העוקב. 15צמוד מדד ומשתנה כל 

מרווח כולל מרכיבים צמודי מדד ולכן 
 צמוד מדד חודשי.

 לא מקובל.

הסכם  –נספח ה' 
 התקשרות

סעיף 
12.3.2  

 45עמ' 

הסעיף לא מקובל. נא למחוק. המרווח הוא 
 לחודש העוקב. 15צמוד מדד ומשתנה כל 

מרווח כולל מרכיבים צמודי מדד ולכן 
 צמוד מדד חודשי.

 לא מקובל.

טבלת צריכת  –נספח ו' 
 גפ"מ וסולר

סעיף א' 
 59עמ' 

לביה"ח קיימות מערות גפ"מ  מדוע קיימת טבלה של צריכת גפ"מ? 
של הספק שיעברו תחת אחריות 

 הנכנס.
טבלת צריכת  –נספח ו' 

 גפ"מ וסולר
סעיף א' 

 59עמ' 
נבקש לקבל נתוני צריכה של גפ"מ וסולר גם 

 2021-2020בשנים 
מאוד  2021הנתונית של שנת 

 דומים ואין שינוי בצריכות

טבלת צריכת  –נספח ו' 
 גפ"מ וסולר

סעיף א' 
 59עמ' 

צוברים בשטח.  4קיים ספק גז נוכחי עם 
להשוות את תנאי המכרז וע"מ ע"מ 

שהמרכז הרפואי יקבל צוברים חדשים 
שנה נבקש שגם הספק  15-25לתקופה של 

הקיים יידרש להחלפת הצוברים הקיימים 
 בצוברים חדשים.

מפרט  –מקובל. ראה נספח א' 
טכני. קיימת דרישה להחלפת 

 הצוברים גם לספק הנוכחי

 הסכם - 2נספח ה' 

אישור 
קיום 
 ביטוח

אינם בהתאם לאישור הביטוח המסמכים 
בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, לכן 
המבטחת לא יכולה לחתום עליו ולא נוכל 

 להתייחס אליו. 
אישורי ביטוח בהתאם  נבקש לקבל

 להנחיות המפקח על הביטוח.

מקובל, טופס יחתם ע"י חברת 
 הביטוח וע"י החרה

 תנאים כלליים

 2.30סעיף 
 6עמ' 

יש למחוק את המלל: "את  – 4שורה  .א
עצמה ואת עובדיה" ולכתוב: "את 

חבותה על פי דין כלפי צדדים שלישיים 
לנזק גוף ו/או רכוש שייגרם למי מהם 

בקשר עם פעילותה ואת חבותה 
קין וחוק יבהתאם לפקודת הנז

האחריות למוצרים פגומים כלפי 
עובדיה לנזק גוף ו/או מחלת מקצוע 

דיה תוך כדי ועקב שתיגרם למי מעוב
 .עבודתם"

 יש למחוק את המלל: -  6שורה  .ב
 "לפחות".

"דולר/ארה"ב  לאחר המלל: – 6שורה  .ג
יש להוסיף "למקרה ולתקופת ביטוח  –

בפוליסה משולבת צד שלישי, מוצר, 
 מקצועי".

יש למחוק את  –( 7 ')עמ 2שורה  .ד
"אישורי  "הפוליסות" ולכתוב:   המלל:

 ביטוח"
 

 ראה סעיף מעודכן. -
 א. לא מקובל. -
ב. לא מקובל, אם לספק  -

יש ביטוח לסכום גבוהה 
 יותר דבר מאושר.

 ג. נוסח לא שונה. -
 ד. נוסח לא שונה. -

 תנאים כלליים
 2.31סעיף 

 7עמ' 
 יש למחוק את המלל: – 1שורה  .א

 "לפצות ו".
 לא מקובל



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 

 
 

 חיפה -מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון               
 

12 
 

 יש למחוק את המילה: – 1שורה  .ב
 "מייד" ולכתוב: "זמן סביר".

יש  "הוצאה"לאחר המילה:  – 2שורה  .ג
 "משפטית סבירה". להוסיף את המלל:

בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל:  .ד
"שיפוי כאמור כפוף לספק דין שלא 
עוכב ביצועו. על אף האמור הוראות 

הגבלת אחריות תחול בהסכם  7.4סעיף 
 זה".

 17.3סעיף  תנאים כלליים
 13עמ' 

 לא מקובל יש למחוק את הסעיף

 הסכם - 2נספח ה'

 7.3סעיף 
 42עמ' 

הגבלת  7.4"מבקשים להוסיף סעיף: 
  :אחריות

מובהר ומוסכם כי על אף האמור בסעיף זה, 
ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, 

מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק 
והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי 

ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא 
או על פי דין, לא  הספק על פי הסכם זה

יקבע _______ )יעלו בכל מקרה על סכום 
 פוטר את (, והמזמין בהסכמה מול הצדדים

תשלום העולה  הספק ומוותר בזאת על כל
על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. בשום 
מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או 

לרבות כלכליים טהורים.  תוצאתיים
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום 

 ההסכם ו/או ביטולו".

 לא מקובל

 18סעיף  הסכם - 2נספח ה'
 47עמ' 

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי יש למחוק את המילה: "לטובתו".

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
 ב'  18.1.1

 48עמ' 

יש למחוק את המלל: "וכן כולל...בהתאם" 
ווים חלק מהעבודות". ה"המ ולכתוב:

בהמשך יש למחוק את המלל: "וסיכוני 
 פריצה וגניבה".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
 ג' 18.1.1

 48עמ' 

בסוף הסעיף, י שלהוסיף את  –ציוד קל  .א
 לפריט".₪  30,000"מקסימום  המלל:

 יש למחוק את המלל: –פינוי הריסות  .ב
דולר ארה"ב"  100,000 –"לא יפת מ 
משווי העבודות, מקס  20%ולכתוב: "

 ש", הנמוך מבניהם". 600,000
בסוף הסעיף יש לציין:    –מבנה עזר  .ג

 לפריט".₪  30,000"מקסימום 
יש  –יש למחוק את המלל  –רכוש סמוך  .ד

רבתו למחוק את המלל: "או בק
$ דולר  500,000ידית לא יפחת מ המ

 ארה"ב" ולכתוב: "בגבול אחריות בסך
 משווי העבודות". 20%של 

יש למחוק את  –רכוש עליו עובדים  .ה
 מ.. דולר ארה"ב" "לא יפחת  המלל:

 משווי העבודות". 20%ולכתוב: "
 יש למחוק את המל: –רכוש בהעברה  .ו

 20%"לא יפחת מ... ארה"ב" ולכתוב: "
 משווי העבודות".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 

 
 

 חיפה -מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון               
 

13 
 

יש למחוק את  –שכ"ט מהנדסים  .ז
 "לא יפחת... ארה"ב" ולכתוב: המלל:

 משווי העבודה". 10%"
יש למחוק כיסוי פריצה ו/או גניבה,  .ח

 שוד".
"חריגי הוצאות  יש למחוק את המלל: .ט

לתיקונים....עבודה לקויה". במקום, יש 
"כיסוי לנזק ישיר כתוצאה  לכתוב:

מחומרים לקויים/עבודה לקויה /תכנון 
 משווי העבודות". 20%עד  –לקוי 

 יום". 30יש לציין " –תקופת הרמה  .י
 יש למחוק את כל הסעיף.  –עיף ד' ס .יא

 הסכם - 2נספח ה'
סעיף 

 א' 18.1.2
 48עמ' 

יש למחוק את המלל: ,שלא יפחיתו... 
 10,000,000ארה"ב " ולכתוב: "בסך של 

."₪ 

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'
סעיף 

 ב' 18.1.2
 48עמ' 

יפחת מסך... יש למחוק את המלל: "שלאר 
₪  1,000,000ארה"ב" ולכתוב: "בסך של 

 למקרה ולתקופת ביטוח".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.3 

 49עמ' 

יש למחוק את המלל: "כל  .א
 העובדים...ועובדיהם" ולכתוב:

"לכיסוי חבות המבוטחים כלפי 
עובדיהם בהתאם לחוק האחריות 

מוצרים פגומים וכן פקודת הנזיקין 
 נוסח חד".

יש למחוק את המלל: "לא  .ב
יפחתו...ארה"ב" ולכתוב: ,בסך של 

20,000,000 ."₪ 

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'
סעיף 

18.1.4 
 49עמ' 

משולבת בסוף הכותרת יש לציין "פוליסה 
 מוצר וצד שלישי".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.4 

 49עמ' 

"אבל  יש למחוק את המלל: –סעיף א'  .א
 לא מוגבל".

 יש למחוק את המילה: –סעיף ב'  .ב
"לכלול כמבוטח  "לשפות" ולכתוב:

 נוסף" בהמשך, יש למחוק את המלל:
 "ככל שיחשבו כאחראים למעשי"

"בגין אחריות שתוטל עליו  ולכתוב:
           עקב מעשי".. 

"ולשנה  יש למחוק את המלל: –סעיף ג'  .ג
לא יפחתו מ" ולכתוב: "ולתקופת 

 ביטוח בסך של".
 יש למחוק את הסעיף. –סעיף ה'  .ד
לאחר המלל אי יושר של  –סעיף ו'  .ה

"בגבול  יתווסף המלל: עובדים"
למקרה  250,000$אחריות בסך של 

 ולתקופה".
"אבדן  לאחר המלל: –ף ו' סעי .ו

""בגבול  יתווסף המלל: מסמכים"
למקרה  500,000$אחריות בסך של 

 ולתקופה".
 יש למחוק את המלל: –סעיף ו'  .ז

 "לפחות". )לעניין תקופת גילוי(.

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.5 

 49עמ' 

  –' א סעיף .א
 "החוקית" יש למחוק את המלל: .1.א

"על פי חוק האחריות  ולכתוב:
קין ילמוצרים פגומים ופקודת הנז

 נוסח חדש".
")שנה(..  יש למחוק את המלל: .2.א

 "בסך של". ולכתוב: יפחת"

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'
סעיף 

18.1.6 
 49עמ' 

בסוף הכותרת יש לציין "פוליסה משולבת 
 מוצר מקצועית".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.6 

 49עמ' 

 יש למחוק את המלל: –סעיף א'  .א
"על פי דין כלפי  "החוקית" ולכתוב:

ף ו/או צדדים שלישיים בגין נזק לגו
 ".רכוש כתוצאה מפעילות הספק

"לא  יש למחוק את המל: –סעיף ב'  .ב
 "בסך".  יפחת מ" ולכתוב:

בסוף הסעיף יש להוסיף את  –סעיף ג'  .ג
"בגין אחריות שתוטל עליו עקב  המלל:

 מעשי ו/א מחדלי הספק".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.7 

 50עמ' 

"לא  יש למחוק את המלל: –סעיף ב'  .א
 יפחת מ".

 יש למחוק את המלל: –סעיף ד'  .ב
 "לפחות".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.8 

 50עמ' 

 יש למחוק את המלל: –א' סעיף  .א
"נשלחה". יש למחוק  "ניתנה" ולכתוב:

יום לפחות במכתב  60" את המלל:
 יום במכתב". 30"בת  רשום" ולכתוב:

"נוסח כאמור"  לאחר המלל: –סעיף ו'  .ב
"ו/או נוסח שלא  יש להוסיף את המלל:
 פוחת מנוסח כאמור".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.9 

 50עמ' 

"פוליסות   יש למחוק את המלל: .א
 הביטוח ...או".

"ולעניין  בסוף הסעיף, יתווסף המלל: .ב
אישור ביטוח לפוליסת עבודות קבלניות 

אישור הביטוח יומצא במועד תחילת 
 ביצוע העבודות".

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

סעיף 
18.1.10 

 50עמ' 

"שנה  המלל:יש למחוק את  – 3שורה  .א
 "תקופת ביטוח". ולכתוב: בשנה"

 יש למחוק את המלל: – 4שורה  .ב
 "העתקי הפוליסות.. או".

 "לפני" יש למחוק את המלל: – 6שורה  .ג
 "אחרי". ולכתוב:

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 הסכם - 2נספח ה'

להוסיף 
סעיף 

18.1.12 
 51עמ' 

ביטוחי המרכז הרפואי לבריאות הנפש 
 "המזמין"(מזור )להלן: 

המזמין מתחייב לערוך ולקיים על 
חשבונו, בחברת ביטוח מוכרת ומורשית 

כדין, ממועד תחילת העבודות ו/או 
חתימת ההסכם )המוקדם מבין 

המועדים( למשך כל תקופת ההסכם את 
הביטוחים המפורטים להלן כאשר נוסח 

הפוליסות לא יפחת מנוסח ביט ו/או נוסח 
 נות רבתי:מקביל לו ויבוטל חריג רשל

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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פוליסת ביטוח "אש מורחב" לרכוש  .א
בבעלות ו/או באחריות המזמין 

המצוי באתרים עליהם מתבצעות 
העבודות וניתנים השירותים, לרבות 

מבנים ותכולה מכל סוג ותיאור 
הנמצאים בו וכן כל רכוש אחר 

הנמצא בקרבת האתרים, במלוא 
ערכי כינונו )למעט מלאים(, מפני 

הסיכונים אבדן או נזק עקב 
המבוטחים בביטוח אשר מורחב, 

לרבות רעידת אדמה, סערה וסופה, 
שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות 

צינורות, נזק בזדון, פריצה ושוד וכן 
פוליסת אבדו תוצאתי המבטח 
אבדן הכנסות למזמין עקב נזק 

לרכוש המבוטח על פי סעיף זה לעיל 
 24למשך תקופת שיפוי של 

  חודשים. 
אי שלא לערוך ביטוח המזמין רש

אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו 
בלבד שיחול הפטור האמור בסעיף 

ב' להלן כאילו נערך  18.1.12
 הביטוח במלואו.

ביטוח הרכוש וביטוח אבדן תוצאתי 
כאמור לעיל יכללו סעיף בדבר ויתור 

על זכות השיבוב כלפי הספק ו/או 
מי מטעמו ובלבד שהוויתור כאמור 

אדם שגרם לנזק לא יחול לטובת 
 בזדון.

 
המזמין מצהיר כי לא תהיה לו כל  .ב

תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד 
הספק ו/או מי מטעמו בגין נזק ו/או 
אבדן שהמרכז הרפואי זכאי לשיפוי 

עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי 
אלמלא ההשתתפות העצמית 

הנקובה בפוליסה( במסגרת 
הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור 

הוא פוטר בזאת את לעיל, ו
האמורים מכל אחריות לנזק ו/או 

אבדן כאמור. הפטור כאמור לא 
יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון".
 

  1.7.2סעיף  פרסום מכרז
 2עמ' 

מבקשים להוריד דרישה למתכנן חשמל. לא 
 רלוונטי למכרז.

 לא מקובל, נשאר ללא שינוי

 תנאים כלליים

במסמכי המכרז כתוב שקיימים שני  .1 2.1.4 סעיף
מבערים דואליים בדוודים. בפועל לא 

קיימים מבערים דואליים ויש להתקין 
נא  –מבערים חדשים דואליים בדוודים 

 לעדכן במסמכי המכרז.
במסמכי המכרז כתוב שדוד קטן של  .2

מים חמים נשאר גיבוי ולא עובר הסבה, 
בסיור נאמר שגם את הדוד הזה מסבים 

נא לעדכן את מסמכי המכרז שכן יש  –

 טעות סופר, עודכן.
 כל במבערים יעברו הסבה.



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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להתקין מבער חדש דואלי גם בדוד 
הקטן, כלומר הסבת שלוש המבערים 

 בחדר הדוודים.
 

 תנאים כלליים

עמ'  2.2.1
4 

מבקשים להבהיר שמערכת חשמל פיקוד 
 ובקרה תהיה רק עבור המבערים. לדוודים

עצמם ישנה מערכת נפרדת והיא אינה 
 באחריות המציע.

 מפרט טכני. –נא ראה נספח א' 
באחריות הספק לוודא תקינות 
כל ההגנות של הדוד ולקבל על 

חשבונו אישור בודק דוודים 
לעניין )ללא צורך בביצוע בדיקות 

 לחץ(

 תנאים כלליים

 2.15סעיף 
 5עמ' 

המציע מתחייב לספק  –נצילות המבערים 
בער עפ"י הספקי הדוודים + אנליזת גזי מ

שריפה לפי תקן. הנצילות היא פונקציה של 
תקינות הדוד עצמו ולכן אינה יכולה להיות 

באחריות המציע אלא באחריות ספק 
 הדוודים. נא לעדכן את מסמכי המכרז.

לא מקובל, במקרה של סטייה 
מנצילויות הנדרשות על הספק 

להציג אנליזות בעירה ונתוני 
פיקת הגז ורק במידה וימצאו ס

פרמטרים אובייקטיביים תלויים 
בדוודים יאושרו סטיות. בכל 

מקרה על הספק להגיע לכיוונים 
 אופטימליים של הבעירה.

  

 נספח ב' ציוד מערכת הגז

 6סעיף 
 בטבלה

נא להחליף את המילה מודולטורי בדואלי. 
אין צורך במבער מודולרי במבערים מסוג 

 זה.
 חמצן בקרת כוללת המילים "נא למחוק א

 זה באחריות המזמין. – "הפליטה בגזי

 מקובל, עודכן.
מאושרים מבערים דו דרגתיים 

 ואין צורך בבקרת חמצן.

 צוברים במרכז הרפואי

מבקשים לקבל תשובה מה גובה מי  .1 
 התהום במיקום המתוכנן לצובר.

מבקשים לציין כי באחריות המזמין  .2
חשמל ומים לספק נקודת אויר דחוס, 

 לסביבת הצובר במיקום החדש.

 לא מקובל, באחריות הספק.

 סיור מציעים

סיור 
 מציעים

 50צוברים של פזגז וקיים מאייד  6קיימים 
 ק"ג של פזגז.

מבערים נוספים שלא נכללו  4קיימים 
במכרז שנדרשים, עפ"י הסיור , להחליפם 

גם כן. במידה ואכן כן, יש להעביר מכרז 
 הסיור שבוצע בשטח.מעודכן עפ"י 

כל במבערים בבעלות ביה"ח, 
יוחלפו רק צוברים ומאיידים 

 במידת הצורך.

 סיור מציעים

סיור 
 מציעים

 מבקשים לקבל בכתב במסמכי המכרז:
סה"כ מס' מבערים להתקנה הנדרשים  .1

 במכרז.
הספקים ואפיון עבור המבערים שאינם  .2

נמצאים בחדר הדוודים והוצגו בסיור 
 המציעים.

להבהיר אילו מבערים נדרש המציע נא  .3
לספק? האם דואליים בכל המקומות? 

האם דואלי גז טבעי גפ"מ, גז טבעי 
סולר, גפ"מ סולר, גפ"מ בלבד? נא 

להגדיר בכתב איזה מבער נדרש עבור 
 איזה אתר במרכז הרפואי.

פרט לשני מבערים דואליים גפ"מ סולר,  .4
לא דובר על מבערים נוספים במסמכי 

 המכרז.

 –, ראה נספח א' 57תשובה  ראה
מבערים  3מפרט טכני )רק 

 יוחלפו(.

 סיור מציעים

סיור 
 מציעים

ע"מ שנוכל להעריך חיבור ושינויים נדרשים 
במערכת קיימת שאיננה בחדר הדוודים, 

נבקש לקבוע מועד נוסף לסיור מציעים 
כולל ביקור במטבח וחדרים רלוונטיים 

 אחרים נוספים.

ניתן לקבוע עם נציג ביה"ח סיור 
 "צוברי" נוסף. 



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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 סיור מציעים

סיור 
 מציעים

 3באחריות מזמין לאשר המצאות הידרנט 
מטר מהצובר  10-50צול במרחק של 

 במיקום המיועד עפ"י הסיור מציעים.

על הספק להתבסס על מערכת 
כיבוי אש קיימת של ביה"ח 

ובמידת הצורך לבצע שינויים 
להתאימה במערכת על מנת 

לדרישות תקן/תקנות/כל דין 
 אחר.

 סיור מציעים

סיור 
 מציעים

האם קיים מצב בזמן כלשהו בו פועלים יחד 
 הדוודים בכל אחד מהמקומות?

הדוודים  3כלומר האם בחדר הדוודים 
 פועלים יחד?

האם הדוודים שמקבלים גז מפזגז כיום 
פועלים יחד במקביל בשלב כלשהו במהלך 

 השנה?

מ תתוכנן לעבודה בו מערכת גפ"
 זמנית של כל הדוודים.

 סיור מציעים
סיור 

 מציעים
קיים עץ זית במיקום בו עתיד להיות צובר. 

נא לציין במכרז כי באחריות המזמין 
 להעתיק את העץ למיקום אחר.

לא מקובל, כל העבודות באחריות 
 מלא של הספק.

ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

טון  2טון ברוטו ולא  3.5גלון =  2,000צובר  15עמ' 
 כפי הרשום במכרז.

טון ברוטו  1.4טון ולא  3גלון =  1,400צובר 
 כפי הרשום במכרז.

 טעות סופר, עודכן.

ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

סעיף ג' 
 15עמ' 

ק"ג.  100רשום בנספח שיש להתקין מאייד 
היות ובסיור דובר על הסבה של שלושת 

יש צורך בהגדלת המאייד ל  מבערי הדוודים
נא לעדכן במסמכי המכרז  –ק"ג  200

 מבערים. 3במידה ואכן יוסבו 

ק"ג, במידה  150עודכן למינימום 
וספק חושב שנדרש מאייד 

 בהספק גבוהה יותר דבר יאושר.

ציוד מערכת  –נספח ב' 
 אספקת הגז

סעיף ג' 
 16עמ' 

יש להעביר גרמושקה / תכנית מדידה 
לאחור חתומה ע"י מודד מעודכנת שנה 

באזור הטמנת הצובר לטובת הערכה 
לקיימות צורך ותמחור שינויים במערכת 
 ביוב במידה ויהיה צורך בביצוע שינויים.

 ביצוע מדידה באחריות הספק.

 

מסמכי המכרז אינם תואמים את סיור  
המציעים שבוצע בשטח. קיים פער גדול 
מאוד בין הדרישות בסיור לבין מסמכי 
המכרז )עוד צוברים, עוד מבערים, עוד 

 מאיידים וכו'(.
יש להעביר מכרז מעודכן שיהיה תואם את 

הדרישות בשטח או לחליפין להיצמד 
למסמכי המכרז ללא הדרישות הנוספות 

 שעלו בסיור המציעים.

מעודכן ונספח א'  1נא ראה  פרק 
 מעודכנים.

 

 –הצובר תמיד נמצא באחריות החברה  15עמ' 
ברגע שהסתיים ההסכם הציוד כולל הצובר 

 עובר לבעלות הלקוח ולאחריות הלקוח.

כל הציוד יעבור לבעלות ביה"ח 
בתום ההסכם, מערכות נשארות 

כל הזמן באחיות תפעולית של 
 הספק.

הצעת  –נספח ד להסכם 
 מחיר

 38עמ' 
 סעיף

+ ניפוק + בלו +  מחיר הוא כולל בז"ן
מרווח + השקעה. זה המחיר המלא ללקוח. 

עפ"י הנוסחה הכתובה בנספח הצעת 
 A+Bהמחיר, המחיר לטון הינו מרכיבים 

ללא התייחסות לשאר מרכיבי מחיר הגפ"מ 
)בז"ן + ניפוק + בלו(, יש לכלול את כלל 

 המרכיבים בהצעה.

 .7ראה סעיף 

 נספח ד להסכם
 5.2סעיף 

  42עמ' 
, יש לרשום גם 5.1רשום בסעיף כפי ה

. בלוף שלוש שנים או צריכה של 5.2בסעיף 
 טון, המאוחר מבניהם. 706

 .5מקובל, עודכן, ראה סעיף 



 
 מדינת ישראל

 משרד הבריאות 
 הנהלה אדמיניסטרטיבית 
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 נספח ד להסכם

 42עמ' 
 6סעיף 

הסעיף אינו מקובל. המציע הזוכה מקבל 
אחריות בלעדית לספק גפ"מ ושירות טכני 

 706שנים או עד לצריכה של  3עד לחלוף 
טון, המאוחר מבניהם. למציע הזוכה 

המספק גפ"מ אחריות מלאה על מערכת 
הגפ"מ בתקופה הרשומה לעיל. הוא הספק 

הבלעדי. נא לשנות את הסעיף או למחוק 
 אותו.

יף עודכן. אי בלעדיות מקובל, סע
תמומש רק במידה וספק לא 

 עומד בהתחייבויות.

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


